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/ \ LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
mCUE = 93-231 Lédz ul. Dostaweza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/761/19
Kociol wodny typu Setlans Selvan 15

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW
Z r¢cznym zasypem paliwa stalego, opalany szczapami drewna opalowego drzew liSciastych,
przystosowany wylacznie do pracy z moca nominalng i zasobnikiem ciepla
produkowany przez:

P.P.U.H. KON-BUD
ul. Nadnidzianska 6, Motkowice, 28-313 Imielno

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottoéw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto$¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 78 % > 75 dla kottow o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane ciepto Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii elektryizne_] na Emisje QOtyczq?e S€ZOnowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
pry | pray30% | py | ey 3% | pEy | prey30% | st | MO gong | denki
ZNnamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie stole zwiazki wesls azohu
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe g(g) NO
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC *
g
E Pn P, Tn Tp elmax elmin Psp Espm | Esocc | Esco | Esnox
vl
]
§ 15,7 - 80,9 - - - - 25 20 394 174
£
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
]
EEI =115 (A+) Wymogi ekoprojektu: <60 <30 | €700 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kottow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pylowo -

Gazowe;j.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 212/19-LG.

Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.

Kierownik Laboratorium icrownik Zakladu
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