
INSTYTUT ENERG
Insftut Bńawczy

ETYKI
01-330 wu§awą ul, Mory 8

ę-mail : i]L!§l!r! cllcrgetr:\i(iię! sq lrr _p]

w.ien,com.pl
tr koala:22 l 1ó0 2202 0000 0000 2987 3013

tęl, 22 3451-200
l'ax 22 836 63 63
Regonl 000020586
NlP:525-00-08-76l
KRS:0000088963

LABORATORIUM BADAŃ KOTŁOW I aRZĄDZEŃ CnZnWC ZY CH

93-23l ŁóM, u|. Dostawcza l te|. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 @

Grzewczych

,/?.4.r*
(podpis)

INSTYTUT ENttłGEWKl
ln8iylut Badawczy

zaklad Badań
Urządzeń Energetycznych CUE

93-231 Łódź, ul. Dostewcza 1

tel. 42 640-08-21

Łódź; dnia 24.|02022 r.

jTJRffi i,T [:, n{ )7 Śięo jl o IiTsj-Ir J

okres ważności świadectwa
od 07.2022 do 07.2025

kięrownik Laboratorium
Laboratorium Badań kotłów i urzadzeń

SWIADECTWO
Nr OSlz0llłlcuF,lŁz

potwierdzającerże z

kocioł wodny łpu Setlans Multilog 15
o nominalnej mocy cieplnej 15 kW,

zręcznym zasypem paliwa stałego, opalany szczapalri drewna opałowego drzew liściastych,
przystosowany wyłącznie do pracy zmocąnominalną i zasobnikiem ciepła

produkowany przez:

P.P.IJ.H. KON_BUD
ul. Nadnidziańska 6, Motkowice, 28-313 Imielno

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 30Ę5:2021-09 spelnia wymagania 5 klasy.

Świadecrwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
,"o*"]"oTffi 

3f $."T:':#I:7##I,3l;ffii/,ł"iitŁł';Z3łł*"^'
Świadecrwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych nnian technicznych
w produkowanym vrządzeniu w stosunku do wządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.
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SWIADECTWO
Nr OSl201l^lCUEl22

Kocioł wodny typu Setlans Multilog 15

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW,
zręcznym zasypem paliwa stałego, opalany szczapamt drewna opałowego drzew liściastych,

przystosowany vrryłącznie do pracy zmocą nominalną i zasobnikiem ciepła,
badany zgodnie zwmaganiami PN-EN 303-5:2021-09 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uzyskana wartość 'Wymagania

normySetlans Multilog 15

Paliwo kawalkowe drewno opałowe

Moc cieplna kW l5,1 (100+8)% QN

Sprawność 11 % 88,9 > 88,2

cl
ah

r-l

Co
mg/m3

622 < 700

NO* l45 bez wymagań

oGC l9 <30

Pvł 10 <60
') w przeliczeniu na l0olo udziału tlenu w spalinach suchych

Łótź, dnia 24.10.2022 r.
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