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ZASWIADCZENIE ED/1108/23

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW

Kociol wodny typu Setlans Selvan 15

LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 L.6dz, ul. Dostawcza 1

Z recznym zasypem paliwa stalego, opalany drewnem opalowym drzew liSciastych
przystosowany wylacznie do pracy z moca nominalng i zasobnikiem ciepla
produkowany przez:

KON-BUD Spéika z ograniczona odpowiedzialnoscia

ul. Nadnidzianska 6, 28-313 Motkowice

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa state.

Parametr

Jednostka

| Symbol | Wartos¢ Wymogi ekoprojektu |
I
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna i 77 Iy > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen ‘ s ? > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
i
t Parametr Parametr Parametr Emisja*
Wytwarzane ciepto Sprawnoéé uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje QOtyczq?e S€ZONowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | przy30% przy | przy30% przy | przy 30% . czastki oreaniczne | tlenki
Znamionowe] | Znamionowej | Znamionowej | Znamionowe) | Znamionowej | Znamionowej w tI'yblC state ZWlaZkl wegla azotu
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe Z‘% NO
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej 0GC *
z :
a P, P, P 7 p elmax elin P Es pm Es occe Esco Es nox
v
2
Qo
§ 14,8 - 80,3 - - - - 20 24 615 168
- —
=]
172
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® mg/m? | mg/m’ | mg/m3
2
EEI =113 (A+) Wymogi ekoprojektu: <60 <30 | €700 | <200

* Emisje suchych gazow spalinowych w mg/m® obliczone w temperaturze 273 K i przy cisnieniu 1013 mbar, dla 0,=10%.
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.005.2023.LGO18.
Badania wykonano zgodnie z normg PN-EN 303-5:2021-09.
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