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LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1

SWIADECTWO
Nr OS/237/CUE/23

potwierdzajace, ze :

kociol wodny typu Setlans Selvan 135
o nominalnej mocy cieplnej 15 kW,
z recznym zasypem paliwa statego, opalany szczapami drewna opalowego drzew lisciastych,
przystosowany wytacznie do pracy z moca nominalng i zasobnikiem ciepla

produkowany przez:

KON-BUD Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Nadnidzianska 6, 28-313 Motkowice

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2021-09 speinia wymagania 5 Kklasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniu z badan nr CUE.4032.005.2023.LGO018.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanym urzadzeniu w stosunku do urzadzei poddanych badaniom, bez ich wczedniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydalo $wiadectwo.

Okres waznosci Swiadectwa
od 02.2023 do 02.2026

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakltadu
Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Zaklad Badaf Urzagdzen Energetycznych
Grzewczych |

instytut Badawczy
/ Zaklad Badan
(podpis) Urzgdzefi Energetycanych CUE
93-231 kédZ, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 23.02.2023 1.
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LABORATORIUM BADAN KOTLOW 1 URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 Lédz, ul. Dostawcza 1

SWIADECTWO
Nr OS/237/CUE/23

Kociot wodny typu Setlans Selvan 15
0 nominalnej mocy cieplnej 15 kW,
z r¢cznym zasypem paliwa stalego, opalany szczapami drewna opatowego drzew lisciastych,
przystosowany wylgcznie do pracy z mocg nominalng i zasobnikiem ciepta,
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2021-09 spelnia wymagania 5 klasy.

Uzyskana wartos¢ W :
g magania
Parametr Miano ymag
Setlans Selvan 15 normy
Paliwo drewno opalowe, szezapy
Moc cieplna kw | 14.8 (100::8)% Qn
Sprawnos¢ n % . 88,8 > 88,2
. CcO ' 615 <700
.% NO« o 168 bez wymagan
.z mg/m’
5 0GC 24 <30
Pvi 20 <60
* Emisje suchych gazow spalinowych w mg/m* obliczone w temperaturze 273 K 1 przy cisnieniu 1013 mbar,
dla 0,=10%,

1.6dz, dnia 23.02.2023 1.
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