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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 £.6dz, ul. Dostawcza 1

ZASWIADCZENIE ED/1595/26
Kociol wodny typu Setlans PelletMaster 12

o nominalnej mocy cieplnej 12 kW,
z automatycznym zasypem paliwa stalego, opalany sprasowang biomasa w formie pelet
produkowany przez:
KON-BUD Sp. z o.0.
28-313 Motkowice, ul. Nadnidzianska 6

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

[ [ ]
Parametr Symbol Warto§¢ | Jednostka | Wymogi ekoprojektu 1
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna 79 9% 275 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen 7s ? 277 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr Emisje*
Wytwarzane ciepto Sprawnosé wzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje QOtyczq?e Sezonowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% coasti organiczne tlenek tlenki
znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej Znamionowej | znamionowej w trybie Z? ke zwigzki la azii
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania SPM gazowe wg(g) NO
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej 0OGC *
g
g Py P, T I elnax elmin Psp Espu | Esocc | Esco | Esnox
2
§ 11,7 3,5 84,0 83,2 0,045 0,026 0,006 14 5 279 123
£
g kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m3
o
2
EEI=116 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | £500 | <200

* Emisje suchych gazéw spalinowych w mg/m? obliczone w temperaturze 273 K i przy cisnieniu 1013 mbar, dla 0,=10%.

Wyniki podano dokonujac interpolacji na podstawie badan wykonanych zgodnie z norma PN-EN 303-5 + Al: 2023-05 zawartych w sprawozdaniach
nr CUE.4032.069.1.2025.LG117 i CUE.4032.069.2.2025.LG134.
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